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Convénio: SAAE GUAGUI Procedéncia:
'ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA ~~~ 7 77 7 rrrmmrrrmrmmmmmrmmmmmmmmmm s
PARAMETROS FiSICOS-QUIMICOS
ALCALINIDADE TOTAL (CaCO3) 100 (30 - 500 mg/L)
CLORETOS 100 (0 - 250 mg/L)
DUREZA TOTAL (CaCO3) 100 (0 - 500 mg/L)
Ph 6,27 (6,0-9,5)
CLORO RESIDUAL LIVRE (CI2) DPD 0,7 (0,5 - 2,0 mg/L)
AMONIA (NH3) 0 (0-1,5mglL)
COR (Pt/Co) 0 (0-15 mg/L)
| TURBIDEZ MENOR QUE 5 (0-5NTU)
‘ OXIGENIO CONSUMIDO - OC / DBO (02) 0 (0-3)
FERRO (Fe2) 0 (0-0,3mg/L)
' PARAMETRO MICROBIOLOGICO
‘ PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS AUSENTE (Ausente/100mi)
PESQUISA DE COLIFORMES TERMOTOLERANAUSENTE (Ausente/100ml)
i CONCLUSAO ATENDE OS PARAMETROS DE POTABILIDADE
1 MICROBIOLOGICO E FiSICO-QUIMICOS PREVISTOS NA
\ PORTARIA MS 2914/11.

|

Metodologia: Substrato Enzimatico

[ VMP - Valor Maximo Permitido

r Unidade de referéncia - Portaria n° 2914 de 12/12/11 - MS
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